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 附件     连云港市环保基础设施达标整治问题排查清单
	序号
	县区
	环保基础设施名称
	环保基础设施类型
	存在问题
	整治措施
	整治进展
	责任单位
	备注

	1
	东海县
	连云港西湖污水处理有限公司
	县以上城市污水处理厂
	无
	/
	/
	东海县
	

	2
	东海县
	东海县城东污水处理有限公司
	县以上城市污水处理厂
	无
	/
	/
	东海县
	

	3
	灌云县
	灌云县南风污水处理厂（二期）
	县以上城市污水处理厂
	污水排口未按环评要求排放至东门河；未委托有资质单位处置污泥。
	规范排口设置，按环评要求排放至东门河；重新鉴定污泥成分。
	尾水提升泵站正在改造；已委托第三方重新鉴定污泥成分，并委托光大公司作焚烧处理。
	灌云县
	

	4
	灌南县
	灌南县城东污水处理厂
	县以上城市污水处理厂
	TN、TP未实现稳定达到一级A标准，TN、TP在线监控指标缺乏
	进一步进行改造，达到一级A排放标准；安装TN、TP在线监控设备并与环保部门联网
	已经购买进口处理设备，改造工程即将开工，预计年底完成
	灌南县
	

	5
	灌南县
	灌南县城西污水处理厂
	县以上城市污水处理厂
	在线监控指标缺乏TN、TP
	安装TN、TP在线监控设备并与环保部门联网；加强运行管理，确保达标排放
	正在向上级申请安装
	灌南县
	

	6
	灌南县
	连云港中新污水处理有限公司
	工业集聚区污水处理厂（连云港化工产业园区）
	一、二期系统设施腐蚀老化较严重，四期尚未通过验收，排污口手续不完善，在线监控指标缺乏TN
	尽快安装TN在线监控设备并与环保部门联网；加强运行管理，确保达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939—2006）一级标准
	正在提升改造和向上级申请安装
	灌南县
	

	7
	赣榆区
	赣榆县新城污水处理有限公司
	县以上城市污水处理厂
	未完成一级A提标改造，出水不能稳定达到一级A排放标准
	短期内督促企业加强运行管理，优化运行参数，确保尾水达到一级A标准，同时加快异地新建项目建设进度
	短期内加强运行管理，确保尾水达到一级A标准；加快新建工程建设，力争2018年底前完成主体工程
	赣榆区
	

	8
	赣榆区
	连云港赣榆力洁污水处理有限责任公司
	工业集聚区污水处理厂（赣榆经济开发区，赣榆海洋经济开发区）
	设备老旧，管道腐蚀严重，基本达到使用寿命，故障频发，经常停产维修。
	与新城污水处理厂合并，异地新建
	短期内加强运行管理，确保尾水达到一级A标准；加快新建工程建设，力争2018年底前完成主体工程
	赣榆区
	

	9
	赣榆区
	连云港和安污水处理有限责任公司
	工业集聚区污水处理厂（赣榆经济开发区）
	环评未验收
	督促企业加强运行管理，确保尾水达到一级A标准，尽快完成环评验收
	
	赣榆区
	

	10
	市区
	光大水务（连云港）有限公司墟沟污水处理厂
	县以上城市污水处理厂
	一级A提标升级改造项目已完工，尚未环保“三同时”验收。TN在线监控设备未与环保部门联网。
	推进验收监测和现场验收进度，确保按时完成一级A改造任务。加快TN在线监控设备联网。
	已完成验收监测并开展现场核查，正在按核查问题进行整改。整改验收后TN在线监控设备联网。
	市建设局、市环监局，市局水处
	

	11
	市区
	光大水务（连云港）有限公司大浦污水处理厂
	县以上城市污水处理厂
	一级A提标升级改造项目已完工，尚未环保“三同时”验收。TN在线监控设备未与环保部门联网。
	推进验收监测和现场验收进度，确保按时完成一级A改造任务。加快TN在线监控设备联网。
	已完成验收监测并开展现场核查，正在按核查问题进行整改。整改验收后TN在线监控设备联网。
	市建设局、市环监局，市局水处
	

	12
	市区
	连云港市港城水务有限公司城南污水处理厂
	县以上城市污水处理厂
	无
	/
	/
	市环监局，市局水处
	

	13
	开发区
	连云港恒隆水务有限公司
	县以上城市污水处理厂
	一级A提标升级改造项目已完工，尚未环保“三同时”验收。
	推进验收监测和现场验收进度，确保按时完成一级A改造任务。
	已完成验收监测，预计10月份进行验收。
	开发区、市环监局，市局水处
	

	14
	开发区
	连云港同济水务有限公司临港污水处理厂（原西北组团污水处理厂）
	工业集聚区污水处理厂（连云港经济技术开发区）
	污泥未进行危险废物鉴定
	委托有资质单位进行污泥鉴定
	已与南大签订合同，完成污泥鉴定初步方案评审。
	开发区
	

	15
	徐圩新区
	东港污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（徐圩经济开发区）
	污泥离心装置已落后，未建立特征污染物名录库
	更换离心装置，建立特征污染物名录库
	正在开展前期调研
	徐圩新区
	

	16
	徐圩新区
	徐圩污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（徐圩经济开发区）
	2016年底至今处于停产状态；未安装总氮自动在线监控仪表。
	安装总氮因子自动在线监控仪表。
	已完成招标工作，正在进行仪表采购，预计9月底前完成。
	徐圩新区
	

	17
	连云区
	板桥污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（板桥工业园）
	污泥库存量309吨，未及时转移
	委托光大（连云港）废弃物处置有限公司对库存危废进行妥善处置
	目前仍厂区暂存
	连云区
	

	18
	海州区
	浦南污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（新浦工业园）
	原设计存在严重缺陷；设备老旧破损；缺少在线监测仪表
	实施浦南污水处理厂（一期）达标改造工程：新增混凝沉淀工艺，将原二氧化氯消毒工艺改为次氯酸钠消毒；更换损坏设备，更换电气控制柜，新建电缆沟；新增进水在线监测仪表，进行工艺自动化改造。
	改造工程项目已获海州区环保局批复（海环审〔2017〕89号）；主体工程已完成50%
	海州区
	

	19
	赣榆区
	通海污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（赣榆海州湾生物科技园区）
	无
	/
	/
	赣榆区
	

	20
	赣榆区
	云通水务有限公司
	工业集聚区污水处理厂（赣榆柘汪临港产业区）
	园区污水处理厂的现行处理工艺主要以生活污水处理工艺为主，处理成本、投资水平、工艺路线均不能满足化工废水处理达标要求。未按要求进行污泥鉴定。
	对园区污水处理厂现行处理工艺进行提升改造，按要求对污泥进行鉴定。
	正在进行方案制定
	赣榆区
	

	21
	赣榆区
	金山污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（赣榆金山镇镇区工业园区）
	设备老旧，未稳定达到一级A排放标准
	短期内督促企业加强运行管理，确保尾水达到一级A标准。并准备实施异地新建工程。
	异地新建工程仍处于前期，力争2019年年底前完成并达到一级A标准。
	赣榆区
	

	22
	灌云县
	胜科（连云港）水务有限公司
	工业集聚区污水处理厂（灌云临港产业区）
	雨污分流不彻底，提标改造技术方案未出台，“一企一管”工程建设不规范，未安装总氮在线监控仪，在线监控仪器运维不正常。
	建设雨污分流设施；尽快制定提标改造技术方案；尽快安装总氮在线监控装置，并完成验收；组织对“一企一管”工程进行排查整改，上传园区企业排口监控数据，督促第三方单位做好运维工作。
	雨污分流工程正在施工，预计9月中旬完成；提标方案已上报胜科总部，总部技术部门在商讨中；排口总氮仪器安装到位，近期完成验收工作；“一企一管”、数据联网方面正与园区管委会相关领导沟通，尽快将数据传至污水厂。
	灌云县
	

	23
	东海县
	山左口乡污水处理厂
	工业集聚区污水处理厂（东海山左口工业集中区）
	/
	/
	/
	东海县
	

	24
	市区
	江苏新海发电有限公司
	燃煤电厂
	无
	/
	/
	市环监局，市局大气处
	

	25
	市区
	江苏国信连云港发电有限公司
	燃煤电厂
	无
	/
	/
	市环监局，市局大气处
	

	26
	市区
	连云港鑫能污泥发电有限公司
	燃煤电厂（集中供热、污泥焚烧处置）
	一台75蒸吨/小时锅炉脱硫脱硝、除尘设施不能达到超低排放要求；
	对设备进行改造
	2019年10月底完成超低排放改造；
	市环监局，市局大气处、土壤处
	

	27
	灌云
	华能灌云热电有限责任公司
	燃煤电厂（集中供热）
	颗粒物无组织排放治理未完成。
	联系相关第三方评价机构，按照《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》进行设计整改。
	已经联系第三方开始做可行性研究报告。
	灌云县
	

	28
	高新区
	罗盖特（中国）精细化工有限公司
	燃煤电厂（集中供热）
	1、锅炉脱硫脱硝、除尘设施不能达到超低排放要求；2、煤仓粉尘存在无组织排放。
	1、对设备进行改造；
2、煤仓进出口安装卷帘门，煤仓内增加喷淋除尘设施。
	1、一台130蒸吨/小时锅炉已基本完成超低排放改造，另一台2019年6月底完成；2、2018年10底前完成煤仓粉尘改造。
	高新区，市环监局，市局大气处
	

	29
	徐圩新区
	连云港虹洋热电有限公司
	燃煤电厂（集中供热）
	无
	/
	/
	徐圩新区
	

	30
	东海县
	东海龙源生物质发电有限公司
	燃煤电厂（集中供热）
	/（东海县核实认为所用燃料为秸秆、树皮等生物质,非燃煤电厂，不列入整治范围）
	/
	/
	东海县
	东海县核实认为非燃煤电厂

	31
	赣榆区
	连云港协鑫生物质发电有限公司
	燃煤电厂（集中供热）
	无
	/
	/
	赣榆区
	

	32
	灌云县
	光大城乡再生能源（灌云）有限公司
	生活垃圾焚烧厂（发电）
	危废仓库贮存量较大。
	光大固废填埋场在建，待建成后尽快转移库存废弃物。
	目前仍厂区暂存。
	灌云县
	

	33
	开发区
	连云港晨兴环保产业有限公司
	生活垃圾焚烧厂（发电）
	锅炉烟气排放超标，4号炉一氧化碳超标
	4号炉已停炉技改。
	1号、2号炉排放基本达标，4号炉整改正在进行中，预计9月份整改完毕。
	连云港市城管局、开发区、市环监局、大气处
	

	34
	灌南县
	连云港市赛科废料处置有限公司
	危险废物焚烧厂
	1、回转窑窑头附近有物料临时堆放点，无组织气味较重；2、废气在线监测县平台无数据，市平台上传不稳定。
	1、在回转窑窑头附近设置固定密闭堆放点，并设置废气收集处理设施。2、督促第三方运维单位尽快排查原因，确保数据稳定上传。
	1、正在制定整改方案，经评估后实施。2、省平台数据稳定，正在排查市县平台不稳定原因。
	灌南县
	

	35
	灌南县
	灌南金园环保科技有限公司
	危险废物焚烧厂
	1、料坑附近无组织气味较重；2、厂区清污雨污分流不彻底，部分雨水渠内积水颜色较深；3、灰渣仓库未设置废气处理设施。
	1、 料坑按环评要求设置空气幕；加强管控，不进料时保持料坑密闭。2、制定厂区清污雨污分流整改方案，并对照实施。3、灰渣库设置废气处理设施。
	1、 正在制定无组织废气整改方案，经评估后实施。
2、 正在制定雨污分流整改方案，经评估后实施。
3、 灰渣库废气收集处理设施正在建设，预计9月底前完工。
	灌南县
	

	36
	灌云县
	光大环保(连云港)废弃物处理有限公司
	危险废物焚烧厂
	回转窑焚烧设施环评于2016年12月6日审批，（灌环审[2016]14号），目前正在调试运行期，尚未环保验收。
	尽快申报环保部门进行“三同时”验收。
	正在推进监测单位对危废焚烧项目进行验收监测，待监测完成后上报环保部门“三同时”验收。
	灌云县
	

	37
	徐圩新区
	连云港市徐圩新区危废处置中心一期（焚烧项目）
	危险废物焚烧厂
	烟气在线监控系统数采仪故障，数据上传中断，无异常情况报告。
	联系设备运维厂家查找故障原因，尽快联网；补充异常情况报告。
	已与设备运维厂家联系，正在查找故障原因；已补充异常情况报告。
	徐圩新区
	

	38
	连云区
	连云港丰益高分子公司危险废物焚烧项目
	危险废物焚烧厂
	1、未完成性能测试；
2、经营单位危险废物与产生单位危险废物混存在1号库；   
3、进料系统存在漏料现象。
	1、委托有资质单位进行性能测试，计划12月底前完成；
2、制定整改方案，对危险废物进行分类存放，计划11月中旬前完成；
3、联系厂家对进料系统进行修复，计划9月底完成。
	
	连云区
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